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H
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H

J

I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M.X1.1 M.X1.1

M.X1.18 M.X1.20 M.X1.22 M.X1.24

M.X1.30 M.X1.32

Taster unten vorn beim Zählerschrank (Pos1)

M.X10.6

M.X1.17

M.X10.5

bn/ws (SL4)
ge (SL5)

ge (SL 14)

ge (SL 15)

bn ws

rt & rt/ws rt & rt/ws

ws

ws bn gn gr

(SL 15)

(SL 14)(SL 14) (SL 14) (SL 14)

(SL 4) (SL 4)

(SL 4) (SL 5)

M.X1.19
rs (SL 14)
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Taster und Bedienelemente im 
Kirchenraum angeschlossen an 
LOGO! Kirchenschiff

Licht & Heizungssteuerung 

03/2024         Bereich Kirchenschiff
PMK Hammerunterwiesenthal V1

Alarmschleifen 
durch Gebäude

S7.A

S7.B

S8.A

S8.B

S8.A

S8.C

S7.A

S7.C

11

14

11

14

11

14

X6.9 X6.11

X6.2 X6.4 X6.6 X6.8

X6.10 1 X6.12

S 7.1 (Seitenschiff/Zähler)
Wandleuchter Altarraum

S 8.1  (Seitenschiff/Zähler)
Altarraum Kuppel (DMX)

S 8.2  (Seitenschiff/Zähler)
Fenster Altarraum

S 7.2  (Seitenschiff/Zähler)
Steckdose hinter Altar

Alarm-
kontakte

IR 
Sakristei

X6.13

X6.1

X6.14

IR Kirchen-
schiff

2 X1.31

X1.31

X6.3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A

B

C

D

E

F

G

H

J

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

8 DM16 

RUN/STOP

DC 24 INPUT 8 x DC

Q13 M Q14 M Q15 Q16 Q17 Q18 Q19

8x Trans OUT

Q20M M M M M M

ML+ I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

M.X5.1
M.X5.3
M.X5.5

M.X5.2

M.X5.4

M.X5.6

M.X3.3

M.X3.4

24V GND

M.X5.GND

24V +

M.X4.1 M.X4.2 M.X4.3 M.X4.4 M.X4.5 M.X4.6

Q1 Q2 Q3 Q4

DC 12/24C INPUT 8 x DC

OUTPUT 4 xTrans / 0.3A

SIEMENS

LOGO! 12/24RC
ESC OK

L+ M I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

6ED 052-1CC00-0BA5

M M M M

A1 A2

I7 I8

8 DM16 

RUN/STOP

DC 24 INPUT 8 x DC

Q5 M Q6 M Q7 Q8 Q9 Q10 Q11

8x Trans OUT

Q12M M M M M M

ML+ I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16

E-

E+

GND

A+

1

2

4

5

3

UB 24V

in Sakristei

E-

E+

GND

A+

1

2

4

5

3

UB 24V

im Kirchenraum

ϑ
ϑ

M.X3.1

M.X3.2

Alarm1 Alarm2

M.X6.1

M.X6.2 M.X6.4 M.X6.6

Scharf/Unscharf

M.X6.8

M.X4+

M.X6.9 M.X6.11

M.X6.10 M.X6.12

M.X6.13

M.X6.14
gn & gn/ws (SL4)

rt & rt/ws

bl ge

rt
 (

S
L

6
)

sw

(SL4)

(SL4) (SL6)

(SL6)
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LOGO!  Heizungssteuerung &
Licht Sakristei / Altarraum

Licht & Heizungssteuerung 

03/2024         Bereich Zählerschrank Kirchenschiff
PMK Hammerunterwiesenthal V1

Bez. auf 8DM16

Bez. auf 8DM16

Bez. auf 8DM16

Bez. auf 8DM16

Bez. LOGO!

Licht
Wand

Altarraum

Licht
Kuppel/DMX

Altarraum

Licht
Fenster

Altarraum

Steckdose
hinter
Altar

Heizung
Altarrm. vorn 
rechts&links

Heizung
Altarraum

links/Pfarrer

Heizung
Sakristei

Heizung
Fenster

Heizung
Türen

Heizung
unten an 

Chorempore

Heizung
Bank 1-3

Heizung
Bank 4-7

Heizung
Bank 8-11

Heizung
Bankreihen

Empore vorn

Heizung
Bankreihen

Empore
hinten

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2
K1
Schütz

K2
Schütz

K3
Schütz

K4
Schütz

K5
Schütz

K6
Schütz

K7
Schütz

K8
Schütz

K9
Schütz

K11
Schütz

K12
Schütz

K13
Schütz

K14
Schütz

K15
Schütz

K10
Schütz

X1.3

X1.4

X1.5

X1.6

X1.7

X1.8

X1.2

X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14

-50-100C 0-10V 

Messwandler 2

-50-100C 0-10V 

Messwandler 1

R1
R2

X1.15

X1.16

X1.31

X1.32

X1.33

X1.34

X1.17

X1.18

X1.19

X1.20

X1.21

X1.22

X1.29

X1.30

X1.23

X1.24

X1.1

X1.27X1.28

X1.26

X
1

.2
5
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

A

B

C

D
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H

J

I

J
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Zählerschrank Einspeisung

Licht & Heizungssteuerung 

03/2024         Bereich Zählerschrank Kirchenschiff
PMK Hammerunterwiesenthal V1

L1 

L2

L3

PEN

L1 
      
L2

L3

PEN

Sammelschienen vom Zähler unterer AR Verteilerfeld

N

L1 / F3

L2 / F3

L3 / F3

L1 / F2

L2 / F2

L3 / F2

F70 F73 F76 F79 F82 F85 F88 F91

F71 F74 F77 F80 F83 F86 F89 F92

F72 F75 F78 F81 F84 F87 F90 F93

F50 F53 F56 F59 F62 F65 

F51 F54 F57 F60 F63

F52 F55 F58 F61 F64 

PEN Empore 
L1 UV Empore 
L2 UV Empore 
L3 UV Empore 

M.X11.4
M.X11.1
M.X11.2
M.X11.3

(gn-ge)
(bl) 
(sw)
(bn)

F20 F23 

F21

F22

N / RCD1

PE

PE

N

PE

L1 / F1 / RCD1

L2 / F1 / RCD1

L3 / F1 / RCD1

N / RCD1

Abgang UV CEE
1x CEE16
1x CEE 32 
xx Schuko

Kammschienen LS Automaten

Kammschienen LS Automaten

1

2

3

4

5

6

2

1

4

3

6

5

8

7

RCD 0,03A

N

PE

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

1

2

1

2

F1
NH000 / 35A

RCD1

63A

N/RCD1

PE

F2
NH000 / 50A

F3
NH000 / 40A

F10
C20

F11
C20

F12
C20
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

A

B

C

D

E

F

G

H

J

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M.X11.22L M.X11.22N
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Zählerschrank 1/5

Licht & Heizungssteuerung 

03/2024         Bereich Zählerschrank Kirchenschiff
PMK Hammerunterwiesenthal V1

L1 / F3

L2 / F3

L3 / F3

L1 
      
L2

L3

NH Abgang von 3P Kammschiene

24V+

NN

24V GND
24V GND

230V Fenstersteckdosen von
UV2 Empore F125 / LOGO! 
Q12 / Relais Q36A

L1 / F1 / RCD1

N / RCD1
Fenster-
steckdosen

X2.2         Sakristei
X2.3         Fenster /
         Krippe

L2 / F1 / RCD1

L3 / F1 / RCD1

Abgang Steckd. &
Außenlicht Sakristei
direkt an F20

Sakristei

Altarraum
Wandleuchten

direkt an Q1

Altarraum
Kuppel

direkt an Q2

N / RCD1
Altarraum Altarraum

L1 / F1 / RCD1

L2 / F1 / RCD1

L3 / F1 / RCD1

Seitenschiff
Posaunenchor
Zuleitung
Beschallung

Abgang zur
Beschallung
direkt an F22
und

Steckdose
Zähler bei
Krippe / Fenster
Dauer-AN

Abgang
Licht Sakristei
direkt an F22

Steckdose
Kanzel

Steckdose
Orgel
(Heizlüfter)

L1 / F23 /RCD1

(bn) (sw)

(bn)

(bn)

(sw)(bn)

(gr)

(bn)(bn)

Abgang Multimedia-
verteiler direkt an F21

(bn)

N L

GND +

A1

A2

1

2

1

2

1

2

A1

A2

11

14

4

3

2

1

A1

A2

11

14

4

3

2

1

1

2

1

2

T1
24V

3L
X2.

3N
X2.

X2.1L X2.1N

Q36B
Schütz

2L
X2.

2N
X2.

Q36B

F20
B16

F21
B16

Q1
Schütz

K1

Q1 Q2
Schütz

K2

Q2

F22
B16

bei Zähler
an F22

Krippe SD1
an F22

F23
B16

Kanzel
an F23

Orgel
an F23
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Zählerschrank 2/5

Licht & Heizungssteuerung 

03/2024         Bereich Zählerschrank Kirchenschiff
PMK Hammerunterwiesenthal V1

L1 / F3

L2 / F3

L3 / F3

L1 
      
L2

L3

NH Abgang von 3P Kammschiene

24V+

NN

24V GND 24V GND

N / RCD1

Heizung 
Altarraum
links Pfarrer /
Taufstein

Altarraum
Steckdose hinter Altar

direkt an Q4

Altarraum Altarraum

24V+

Altarraum Effektlicht
Steckdose hinter Fenster

direkt an Q3

Heizung Altarraum
rechts und links vorn

X2.4         Richtung Othal
X2.5         Richtung Hammer

Heizung Sakristei

         Richtung Othal  X2.7
    Richtung Hammer  X2.8

L1 / F23 /RCD1

(gr)(bn)

A1

A2

11

14

4

3

2

1

A1

A2

11

14

4

3

2

1

11

14

A1

A2

4

1

2

3

11

14

1

2

1

2

A1

A2

4

1

2

3

A1

A2

11

14

4

1

2

3

1

2

1

2

4N
X2.

Q3
Schütz

K3

Q3 Q4
Schütz

K4

Q4

K6

Q5
Schütz

Q5

K5

F50
B16

4L
X2.

F51
B16

6L
X2.

6N
X2.

Q6
Schütz

Q6

5L
X2.

5N
X2.

Q7
Schütz

K7

Q7

7N
X2.

7L
X2.

8L
X2.

8N
X2.

F52
B16

F53
B16
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H
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I
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Zählerschrank 3/5

Licht & Heizungssteuerung 

03/2024         Bereich Zählerschrank Kirchenschiff
PMK Hammerunterwiesenthal V1

L1 / F3

L2 / F3

L3 / F3

NH Abgang von 3P Kammschiene

24V+

NN

24V GND 24V GND

24V+

Heizung Empore
vorn

X2.9         2x Bank 1 links Richtung Othal
X2.10         2x Bank 1 links Richtung Othal
X2.11         2x Bank 1 links Richtung Othal

X2.12         2x Bank 1 rechts Richtung Hammer
X2.13         2x Bank 1 rechts Richtung Hammer
X2.14         2x Bank 1 rechts Richtung Hammer

Heizung Empore
hinten

X2.15         2x Bank 2 links Richtung Othal
X2.16         2x Bank 2 links Richtung Othal
X2.17         2x Bank 2 links Richtung Othal

X2.18         2x Bank 2 rechts Richtung Hammer
X2.19         2x Bank 2 rechts Richtung Hammer
X2.20         2x Bank 2 rechts Richtung Hammer

L1 / F2

L2 / F2

L3 / F2

L1 / F3

L2 / F3

L3 / F3

L1 / F2

L2 / F2

L3 / F2

Heizung Fenster

X2.21         1x mitte, Richtung Hammer
         1x Seitechschiff Richtung Othal
X2.22         1x hinten Richtung Othal
         1x Seitenschiff Hammer
X2.23         1x hinten Richtung Hammer
         1x hinten Richtung Othal

A1

A2

11

14

2

1

4

3

6

5

8

7

2

1

4

3

6

5

8

7

A1

A2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

A1

A2

11

14

2

1

4

3

6

5

8

7

2

1

4

3

6

5

8

7

A1

A2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

A1

A2

11

14

2

1

4

3

6

5

8

7

1

2

1

2

1

2

9N
X2.

Q14A
Schütz

K14

9L
X2.

10L
X2.

10N
X2.

Q14A Q14BQ14B
Schütz

11L
X2.

11N
X2.

F54
B16

F55
B16

F56
B16

F57
B16

F58
B16

F59
B16

12N
X2.

12L
X2.

13L
X2.

13N
X2.

14L
X2.

14N
X2.

Q15A
Schütz

K15

Q15A Q15BQ15B
Schütz

F60
B16

F61
B16

F62
B16

F63
B16

F64
B16

F65
B16

15N
X2.

15L
X2.

16L
X2.

16N
X2.

17L
X2.

17N
X2.

18N
X2.

18L
X2.

19L
X2.

19N
X2.

20L
X2.

20N
X2.

Q8
Schütz

K8

Q8

21N
X2.

21L
X2.

22L
X2.

22N
X2.

23L
X2.

23N
X2.

F70
B16

F71
B16

F72
B16
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Zählerschrank 4/5

Licht & Heizungssteuerung 

03/2024         Bereich Zählerschrank Kirchenschiff
PMK Hammerunterwiesenthal V1

NH Abgang von 3P Kammschiene

24V+

NN

24V GND 24V GND

24V+

Heizung Türen

X2.24         1x Haupteingang Mitte
X2.25         1x Eingang von Treppe Hammer
X2.26         1x Eingang von Treppe Othal

L1 / F2

L2 / F2

L3 / F2

L1 / F2

L2 / F2

L3 / F2

Heizung an Chorempore
unten

X2.27         1x Mittelgang
X2.28         1x über Bankreihen Hammer
X2.29         1x über Bankreihen Othal

Heizung unten
Bank 1-3 rechts

X2.30         2x Bank 2
X2.31         2x Bank 3
X2.32         2x Bank 1

Heizung unten
Bank 1-3 links

X2.33         2x Bank 2
X2.34         2x Bank 3
X2.35         2x Bank 1

1

2

1

2

1

2

A1

A2

11

14

2

1

4

3

6

5

8

7

A1

A2

11

14

2

1

4

3

6

5

8

7

A1

A2

11

14

2

1

4

3

6

5

8

7

2

1

4

3

6

5

8

7

A1

A2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

24N
X2.

24L
X2.

25L
X2.

25N
X2.

26L
X2.

26N
X2.

F73
B16

F74
B16

F75
B16

27N
X2.

27L
X2.

28L
X2.

28N
X2.

29L
X2.

29N
X2.

Q9
Schütz

K9

Q9 Q10
Schütz

K10

Q10 Q11A
Schütz

K11

Q11A Q11B

30N
X2.

30L
X2.

31L
X2.

31N
X2.

32L
X2.

32N
X2.

33N
X2.

33L
X2.

34L
X2.

34N
X2.

35L
X2.

35N
X2.

Q11B
Schütz

F76
B16

F77
B16

F78
B16

F79
B16

F80
B16

F81
B16
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Zählerschrank 5/5

Licht & Heizungssteuerung 

03/2024         Bereich Zählerschrank Kirchenschiff
PMK Hammerunterwiesenthal V1

NH Abgang von 3P Kammschiene

24V+

NN

24V GND 24V GND

24V+

L1 / F2

L2 / F2

L3 / F2

L1 / F2

L2 / F2

L3 / F2

Heizung unten
Bank 4-7 rechts

X2.36         4x Bank 6-7
X2.37         2x Bank 5
X2.38         2x Bank 4

Heizung unten
Bank 4-7 links

X2.39         4x Bank 6-7
X2.40         2x Bank 4
X2.41         2x Bank 5

Heizung unten
Bank 8-11 rechts

X2.42         ...
X2.43         ...
X2.44         ...

Heizung unten
Bank 8-11 links

X2.45         2x Bank 9
X2.46         2x Bank 11
X2.47         4x Bank 8 und 10

A1

A2

11

14

2

1

4

3

6

5

8

7

2

1

4

3

6

5

8

7

A1

A2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

A1

A2

11

14

2

1

4

3

6

5

8

7

2

1

4

3

6

5

8

7

A1

A2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Q12A
Schütz

K12

Q12A Q12B

36N
X2.

36L
X2.

37L
X2.

37N
X2.

38L
X2.

38N
X2.

39N
X2.

39L
X2.

40L
X2.

40N
X2.

41L
X2.

41N
X2.

Q12B
Schütz

F82
B16

F83
B16

F84
B16

F85
B16

F86
B16

F87
B16

Q13A
Schütz

K13

Q13A Q13BQ13B
Schütz

F88
B16

F89
B16

F90
B16

F91
B16

F92
B16

F93
B16

42N
X2.

42L
X2.

43L
X2.

43N
X2.

44L
X2.

44N
X2.

45N
X2.

45L
X2.

46L
X2.

46N
X2.

47L
X2.

47N
X2.
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rechts

links

vorn

5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

1
vorn

hinten
3

2

1

2

vorn

hinten
3

1

2

hinten
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Kirchenschiff, Altarraum, 
Sakristei, Empore

Licht & Heizungssteuerung 
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