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im Kanal millere Pos

im Kanal darunter

unten OK Boden 30cm

Augenhöhe AP neben Kanal

im Kanal oberste Pos
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Installationsplan 
Sakristei

2x NYM 3x1,5 (Zul. Steckd.; Taster Licht)
3x S/FTP (2xSPS 6fach; 1x Eth Reserve)

1x H03VV-F 3G0,75
(P1-P4)

vom Zähler > Wanddurchbruch
Schornstein > Wand in Sakristei UP nach oben

3x NYM 3x1,5
   Zuleitung

1x NYM 3x1,5
Zuleitung H2

1x NYM 3x1,5
Zuleitung H1

1x NYM 3x1,5
Zuleitung Fenstersteckdosen
(geklemmt im Kanal neben Außentür)
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2x Y-YST
   1x DMX Bus
   1x S2

6x S/FTP
   3x Ethernet
   1x Fühler; HMI
   2x 6fach SPS
        Taster
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6x NYM 3x1,5
     Zuleitungen
6x S/FTP
2x Y-YST

SD2
F23

S1 (SPS Taster)

6

S3 (F24)
Licht Sakristei

S5.1 (Fxx)
SD Fenster

S4 (F24)
Licht Sakristei

S2 (SPS Taster)
Heizung Sakristei

SD1
F23

SD3 (F26)
Fenstersteckdose

L1-3
Eth vom Zähler

D1-1
DMX1

L1-2
Eth vom Zähler

SPS Leitung 
YST 4x2x

PT1000
mit Messwandler

GT100E HMI
10.10.66.65 

L1-4 Eth Zähler
Reserve hinter S1

H1 (F51) H2 (F52)

P1

Fxx

P3

F24

P2

F24

P4

F24

P5

F23

SD5 (F22)
Boden (DMX, Beleuchtung)

D1-2
Boden DMX1

S6.1 (F23)
Außenlicht

P5

F24

P6

F24
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M.X1.1

M.X1.9 M.X1.10 M.X1.11 M.X1.12 M.X1.13 M.X1.14

M.X1.2

M.X1.3 M.X1.4 M.X1.3 M.X1.5 M.X1.3 M.X1.6

15.21.8.230.0200
Tastdimmer

LED Deckenleuchten Außenleuchte

M.X1.15

M.X1.16

M.X1.7

M.X1.8

M.X1.34

A1

rt/ws &
bn/ws (SL 1)

rt/ws (SL 2)

bn (SL 1) bl/ws (SL 1) bl (SL 1) gn/ws (SL 1) gn (SL 1) rt (SL 1)

bl/ws (SL 4)

M.X1.1
rt & rt/ws (SL 4)

bn (SL 2) bl/ws (SL 2) bl (SL 2) gn/ws (SL 2) gn (SL 2) rt (SL 2) bn/ws (SL 2)

sw (SL3)

rt (SL3)

ge (SL3)

ws (SL3)
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Schaltplan Sakristei

Licht und Steuerspannung
L2 Zählerschrank F24

Logo / NT
Kirchenschiff

Steckdosen/ Licht Außen
L1 Zählerschrank F23

Heizung 1 (geschalten)
L3 Zählerschrank F51

Heizung 2 (geschalten)
L1 Zählerschrank F52

Beleuchtung Altarraum 
Fenster (geschalten)
L3 Zählerschrank F22

Fenstersteckdosen (L')
L1 Zählerschrank F26

N
 Zählerschrank RCD 1

N Zählerschrank
Heizungsgruppe B

S1.1L.A

S1.B

S1.1R.A

S1.B

S1.2L.A

S1.B

S1.2R.A

S1.B

S1.3L.A

S1.B

S1.3R.A

S1.B

S1.1L.LED.A

S1.LED.B

S1.1R.LED.A

S1.LED.B

S1.2L.LED.A

S1.LED.B

S1.2R.LED.A

S1.LED.B

S1.3L.LED.A

S1.LED.B

S1.3R.LED.A

S1.LED.B

S1.1L.LED.A

S1.LED.B

S3.A

S3.B

S4.A

S4.B

S5.A

S5.B

S2.A

S2.B

S2.C

S2.D

S
5
.B

.A

S
5
.B

.B

S5.B.C

S8.A

S8.B

24V+ SPS Taster (Tür Altarraum)

X4+

X4.1

S 1.1L 
Kleine Gl.

S 1.1R
Licht Z-ZV

X4.2

S 1.2L
Mitt. Gl.

X4.3 X4.4

S 1.2R
Heiz KSch.

S 1.3L
Große Gl.

X4.5

S 1.3R
Alle Gl. AUS

X4.6

S 1.1L
Gl. Status

Masse 24V 

X5.GND

X5.1

S 1.1R
Licht Status

X5.2

S 1.2L
Gl. Status

X5.3

S 1.2R
Heiz Status

X5.4

S 1.3L
Gl. Status

X5.5

S 1.3R
JahresUhr Gl. Status

X5.6

S 1.8
Hintergrundbel.

X5.8

S 3.1 (Tür Altarraum)
Licht Sakristei

S 4.1 (Außentür)
Licht Sakristei

S1

SD1
(Außentür)

P1

L P1

N CH1

S6.1 (Außentür)
Außenlicht Sakristei

P3

SD2
(Tür Altarraum)

SD3
(Fenster)

E1
Heizung

E2
Heizung

SD5
(Boden Sakristei)

S 2.1 (Außentür)
Heizung Sakristei

+24V

X3.1

X3.2

+RM

X3.3

X3.4

S 2.2 (Außentür)
RM HeizSakristei SD4

(Schrank)

S5.1 (Außentür)
FensterSD (Auto/I)

X6.14

Schlüsselschalter
scharf/unscharf

X6.13


